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๔.  รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาดไม่ต่่ากว่า  ๑๘,๐๐๐ BTU   พร้อมติดตั้ง 
๑ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่่ากว่า ๑๘,๐๐๐ BTU 
๒ เครื่องปรับอากาศต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. ฉลากเบอร์ ๕  
๓ ตองมีหนังสือรับรองคา EER ไม่น้อยกว่า๑๑.๙๓ BYU/w 
๔ มีมอร์เตอร์สวิง ขึ้น-ลง-ซ้าย-ขวา  อัตโนมัติ 
๕ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์  แสดงอุณภูมิ ๑๘-๓๐ องศาแบบไร้สาย  
๖ ผู้เสนอต้องแนบแคตตาล๊อคตัวจริงมาเสนอในวันยื่นซอง 

 ๗.   ระบบงานไฟฟา  
๗.๑ ตองมีสวิทซ เปด-ปด ที่ตัดไดอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุความผิดปกตใินเครื่องปรับอากาศ  
๗.๒ การเดินสายไฟฟาตองเปนไปตามมาตรฐาน ว.ส.ท. หรอืเทียบเทา  
๗.๓ จุดที่ตอไฟฟาจายให้กับเครื่องปรับอากาศ ตองไมท่าใหเปนเหตุที่อุปกรณไฟฟาในสวนอืน่ ๆ ไดรับ

ความเสียหายเนื่องมาจากกระแสและแรงดันไฟฟาตก และตองแจงใหผ้ ูรับผิดชอบดานไฟฟา 
ทราบกอนการด่าเนินการ  

๘. เงื่อนไขขอก่าหนดอ่ืน  
๘.๑ เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ ตาง ๆ ตองเปนของใหมไมเคยใชมากอน  
๘.๒ ตองไดรับการรับรอง ผานเกณฑคุณภาพตามวิธีการทดสอบที่ก่าหนดในมาตรฐานดังกลาว หรือได

รบการรับรองตามมาตรฐานระดับประเทศ หรือผานเกณฑคุณภาพตามวิธีการทดสอบที่ก่าหนดใน
มาตรฐานระดับประเทศดังกลาว  

๘.๓ การรับประกัน ตองรับประกันเครื่องปรับอากาศคุณภาพความเย็นและบริการท่าความสะอาดฟรี 
เปนระยะเวลาไม่น้อยกวา ๑ ป และตรวจเช็คท่าความสะอาดปกติไมนอยกวา ๒ ครั้งในระยะเวลา
ที่ประกัน และครั้งสุดทาย ตองลางท่าความสะอาดใหญ่และตรวจสอบ /เติม สารท่าความเย็นให
เพียงพอตอการใชงาน กอนหมดระยะเวลาประกัน และรับประกันคอมเพรสเซอรอยางนอย ๕ ป ี


