
รายการประกอบแบบ

ผู้รับจ้างทำการจัดหา ติดตั้ง วัสดุอุปกรณ์ ด้านสุขาภิบาลตามแบบรูปและรายการ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจไม่แสดงไว้

แต่จำเป็นต้องทำเพื่อให้งานระบบสุขาภิบาลสามารถใช้การได้ดี ตามหลักวิชาการและมาตรฐานต่างๆ

การติดตั้งการเดินท่อต้องเดินให้ประณีตเรียบร้อยเป็นระเบียบ มีแนวท่อสม่ำเสมอไม่เลี้ยวคดไปมา ถ้าไม่สามารถเดินท่อต่างๆ

ตามแบบรูปและรายการละเอียด เนื่องจากอุปสรรคทางด้านต่างๆ ผู้รับจ้างสามารถจะเดินท่อต่างไปจากแบบรูปและรายการละเอียดได้

ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างและไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการ

0.10
0.10

ขยายบ่อพัก (MH.)   1:20

0
.
1

0

เจาะรูอากาศ Ø1"

เหล็กฉาก 2" x 2"

หนา 4 มม.

~
 
V

A
R

I
E

S

0
.
1

0

ทรายอัดแน่น  หนา 5 ซม.
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RB 9 มม. @ 0.15 #

RB 9 มม. @ 0.15 #

แปลน

รูปตัด A

A

ฝาปิดบ่อ ค.ส.ล หนา 0.05 ม.

ฝาปิดบ่อ ค.ส.ล หนา 0.05 ม.

ระดับดินเดิม

PVC 8.5 Ø 8" Slope 1:150

งานซ่อมบำรุงและวิศวกรรม
        ฝ่ายพัสดุบำรุงรักษา

หัวหน้าฝ่ายฯ : นางสาวพัทธนันท์  ศุภลักษณ์

หัวหน้างานฯ : นายฉลาด แสวงดี

นายกฤษณะ สิงห์เรือง

ตรวจแบบ :

ผู้อำนวยการฯ : นายแพทย์ชลิต ทอง

ประยูร

                        

โครงการ :

สำรวจ / งานแบบ : 

นายวงกต วิรุฬบุตร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
         จังหวัดอุบลราชธานี

แสดงแบบ :

แผ่นที่/จำนวน

แบบเลขที่ :

สถานที่ :

เจ้าของโครงการ :

ปรับปรุงแนวระบบท่อบำบัดน้ำเสีย

PVC 8.5 Ø 8" Slope 1:150

ขยายบ่อพัก (MH.)

หน่วยงานซ่อมบำรุงฯ

อาคารรักษาโรคระดับสูง
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หูยกฝาบ่อ เหล็ก มม

ปลายงอฉาก

เจาะรูอากาศ Ø1"
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