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เกิดมีปัญหาขึ้น โดยมีการขัดแย้งกันหรือสงสัยจะคลาดเคลื่อนหรือไม่ละเอียดหรือพิมพ์ไม่ชัดเจน ผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอความเห็นชอบหรือคำวินิจฉัยต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเสียก่อนทั้งนี้ผู้รับจ้างจะไม่ดำเนินการไปก่อนที่คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานจะให้ความเห็นชอบหรือวินิจฉัยชี้ขาด

แบบรูปหรือรายการละเอียด แต่ไม่อาจระบุไว้ได้ชัดเจนจนใช้ใการ

 การชี้แจงรายละเอียดนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบ

4. ในกรณีที่เกิดปัญหาทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง อันเนื่องมาจากการขัดแย้งกันของรูปแบบต่อรูปแบบรายการต่อรายการหรือรูปแบบต่อรายการก็ดี ทำให้สูญเสียความมั่นคงแข็งแรงและอาจจะเป็นอันตรายต่อโครงสร้างก็ดี ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเสนอรายละเอียดวิธีการแก้ไขและรายการคำนวณ

เป็นส่วนหรือเครื่องประกอบในการก่อสร้างครั้งนี้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาให้ครบถ้วน วัสดุที่จำเป็นต้องสั่งหรือทำขึ้นใหม่เป็นพิเศษหรือสิ่งของที่มีจำหน่ายในท้องตลาด

4. หากผู้รับจ้างประสงค์จะใช้วัสดุที่มีคุณภาพเทียบเท่า จะต้องผ่านการพิจารณาคุณภาพและได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์จากคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ในการพิจารณาคุณภาพเทียบเท่าหากจำเป็นจะต้องมีการทดสอบจะต้องทดสอบโดยสถาบันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเชื่อถือ และผู้รับจ้าง
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ปรับปรุงก่อสร้างห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

อาคารผู้ป่วยใน ( ตึก 4 ชั้น 1 )

ผังบริเวณในโครงการปรับปรุง
         ( ตึก 4 ชั้น 1 )
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